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TOEPASSINGSGEBIED:
· Voor de grootschalige brandbestrijding bij o.a. rampsituaties is een aantal systemen bedacht om het bluswater over grote afstanden te transporteren. De bevelvoerder bepaalt welk watertransportschema (WTS) wordt toegepast.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Standaard PSU
BEDIENING:
· de bevelvoerder bepaalt welk watertransportschema wordt toegepast.
· dit hangt af van de watertransportafstand (afstand tussen waterwinning tot TS).

· vereiste  1 tot 2 x TS standaard bepakking (o.a.16 x 75mm slangen).

· Op basis van haler/blusser.

· voorbeeld:
voor het overbruggen van 130 meter moet WTS 200 toegepast worden,

voor het overbruggen van 900 meter moet WTS 1000 toegepast worden.

           Vuistregel WTS 200:


WTS 200, bij een capaciteit van 2000ltr/min, 2 x 75mm rubber heeft men 2 bar drukverlies per 100m


slangleiding.   
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